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Plans 8 : Plan de défense incendie

 1 Détection incendie
 2 RIA
 3 Sprinklage
 4 Station échelles
 5 Canton désenfumage
 6 Canton coupe-feu
 7 Mur coupe-feu
 8 Désenfumage
 9 Issue de secours rdc
 10 Issue de secours étages
 11 Dispositions constructives

   

 

     

Plan 1 :

Plan 2 :

Plan 3 :

Plan 4 :

Plan 5 :

Plan 6 :

Plan 7:

Carte de localisation du site au 1/25 000ème- Rayon d’affichage 3 km 

Plan d’environnement R300

Plans de masse et des réseaux – Phase 4 et Phase 1

Plan de localisation des zones d’effet

Plan de phasage

Plan de répartition des eaux pluviales

Plans de gestion des eaux pluviales



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 1 
 

Carte de localisation du site au 1/25 000ème   





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 2 
 

Plan d’environnement R300m  
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PLAN 3 
 

Plans de masse et des réseaux  

Phase 4  

Phase 1  
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PLAN 7
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LOCAL DE
CHARGE

REC 1

E scal ier IS
Cours i ve aérienne

BUREAU EMB

LOCAL DE

CHARGE
EXP 1

SURGELATEUR
/ LV14

LOCAL CRÊME

/ LV14

LAVERIE / LV14
CF

NÉGATIVE / LV14

HALL PRODUCTION / LV14

Tunnel de laminage / LV12

ETUVE / LV14

PALETTISATION / LV14Toping
LOCAL
OEUFS
/ LV14

CONDITIONNEMENT / LV14

E scal i er accès
mezzanine LV14

LOCAL
OEUFS
/ LV14

Sas
déshab.

+ hy g. prod.

Sal le
laugun

LAVAGEDESENCARTONNAGE

CF POSITIVE
MP LV14

CF NEGATIVE

CONDITIONNEMENT / LP7

LOCAL LEVAIN / LP7

PRODUCTION / LP7

RESSUEUR / LP7
CHAUFFERIE

/ LP7
ETUVE / LP5 SURGELATEUR / LP7

HSP:4m

Zone CTA
sortie
four

HSP:7m50
HSP:7m50

sas de sort ie

surgélateur  LP7

HALL PRODUCTION / LV15 PALETTISATION / LV15CONDITIONNEMENT / LV15

E scal i er accès
mezzanine LV12

DESENCARTONNAGE
MP

MISE A
NIVEAU MP 2

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LP7

CHAMBRE FROIDE BEURRE

COULOIR ACCES
DECHETS 1

SAS HYG.

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

QUAI
EXPEDITION

E scal ier accès
mezzani ne LP7

SAS DECHETS 1

6/+8°C

+2 à 4°C

+4°c

6/+8°C

+2 à 4°C

+4 à 15°C

béton surfacé

0°+2°C

20° +22°C

Coursive aerienne personnel

E scal i er accès
V ESTIAIRES ETAGEEscalier accès

LOCAUX SOCIAUX
ETAGE

ASC

CHAMBRE FROIDE
NEGATIVE  PRODUITS FINIS

FP

FV

FP

FV

FP

NMP

Silos
Phase 1

Silos

Phase 2

FV FV FV

FVS

FP

C

FPFP

MISE A
NIVEAU

MP 1

SAS

CF POSITIVE MP

SAS
NEGATIF

-18°C

béton surfacé béton surfacé

ACCUEIL
PRESENTATION

PRODUITS

LOCAL
SERVEUR
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MENAGE

ESPACE ACCUEIL

LOCAL
ARCHIVESSALLE

REUNION
DIRECTION

SALLE
REUNION

1

SALLE
REUNION

2

SALLE
REUNION

3

SALLE
REUNION

4

AUVENT

LVLV

PALETTISATION /
LP7

CF NEGATIVE
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NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LIGNE PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

CF
NEGATIVE

PATIO 1

CONDITIONNEMENT PALETTISATION

CONDITIONNEMENT PALETTISATION

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

CF POSITIVE
MP LIGNE

VIENNOISERIE

DESENCARTONNAGE
MP

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

SAS HYG.

CF NEGATIVE

MISE A
NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LIGNE PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

PATIO 2

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

CF POSITIVE MP LIGNE
VIENNOISERIE

DESENCARTONNAGE
MP

SAS HYG.

PALETTISATION

PALETTISATION

PATIO 3

CF NEGATIVE

MISE A
NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LIGNE PAIN

CHAMBRE FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

ZONE FOURS

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

CF POSITIVE MP LIGNE
VIENNOISERIE

DESENCARTONNAGE
MP

SAS HYG.

PALETTISATION

PALETTISATION

SAS DECHETS 1

QUAI

DECHETS

3

FV

FP

FV

FP

FV

FP

Silos

Phase 4

Silos

Phase 3

FV FV

FV

FV

FPFPFP

Escalier accès
VESTIAIRES ETAGE

Escalier accès
LOCAUX SOCIAUX

ETAGE

ASC

RECEPTION
MP

BUREAU
RECEPTION 2

E chel le crinoli ne
accès Toitures

CF NEGATIVE

CF
NEGATIVE

COULOIR ACCES
DECHETS 1

SAS
NEGATIF

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

SAS
NEGATIF

LOCAL LEVURES

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

+4 à 15°C

+4 à 15°C

LABORATOIRE
R&D

VESTIAIRE
FEMMES

VESTIAIRE
HOMMES

BULLE
REUNION

LV LV LPLP

SCNMP

LOCAL

TECHNIQUES

APPAUVRISSEMENT
AIR

BUREAU
CE

BUREAU
DP

MEDECINE
DU

TRAVAIL

INFIRMERIE

VESTIAIRE HOMMES

VESTIAIRE FEMMES

LABORATOIRE
R&D 2

LIBRE

E chel le crinoli ne

accès Toitures

E chel le crinoline
accès ToituresE scal ier accès

Toi tures

E scal i er accès
Toi tures

E scal i er accès

Toi tures

E scal ier accès
Toi tures

SPRINKLAGE

STATION
EAU

SURPRESSEE

POMPES EU
BASSIN EU

600m3

BUREAUX /
LS

EXPEDITION

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT. H.
TDV

SANIT. H.
TDT

SANIT. F.
TDV

SANIT. F.
TDT

SANIT. H.
TDV

SANIT. H.
TDT

SANIT. F.
TDV

SANIT. F.
TDT

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

BASSIN EU
2400m3

CUV E H2O

CUV E H2O

CUVE H2O

CUVE EAU
SURPRESSEE

CUVE SPK 1

CUVE SPK 2

ACCUMULATIONSASQUAI

ACCUMULATIONSASQUAI

TRANSFERT

TRANSFERT

E scal i er Hélicoïdal
IS CO URSIVE

Esca l i e r Accès
p lancher technique

cai llebotis à  +3.50m

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ETUVE zone

froide / LP5

DEPOSE
PALETTES

SDM1

TGBT TRANSFO

SUPERVISION

SDM2

SDM3

SDM4
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LOCAL DE
CHARGE

REC 3
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CHAUFFERIE
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RD 812

A84

Voie douce

Parking
personnel
= 44 places

Abri 2
roues

Poste de
Livraison

BASSIN EAU
INCENDIE

720m3

BACHE

SOUPLE
INCENDIE

360m3

103.90

104.00

102.70

104.00

104.00

104.00

104.00

102.70

102.70

102.70

108.90

100.00

103.90

Parking personnel
= 220 places

Parking personnel
= 236 places

Zone
Palettes

vides

Niveau Dallage Fini
±0.00=104.00
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/ LV14

LAVERIE / LV14
CF

NÉGATIVE / LV14

HALL PRODUCTION / LV14

Tunnel de laminage / LV12

ETUVE / LV14
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STOCK EMBALLAGES

STOCK
PALETTES

VIDES
CHAMBRE FROIDE

NEGATIVE  PRODUITS FINIS

E scal ier accès
Combles  / Toitures

CUV E H2O

CUV E H2O

MAINTENANCE

E scal i er accès
Combl es  / Toitures

E scal ier IS
Cours i ve aérienne
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1
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CONDITIONNEMENT / LV14
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ETUVE / LP5
E TUVE  zone froide / LP5
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HALL PRODUCTION / LV15
CONDITIONNEMENT / LV15

E scal i er accès
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EXPEDITION
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E scal i er accès
PRODUCTIO N RDC

ASC

+6.00
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+6.00

DEPOSE
PALETTES

DECHETS 2

LVLVCC LV

MGH 1
Surface Utile = 3100 m2

HSP= 36 m
H. acrotère = 40 m
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FP
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FP
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FV FV
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FPFPFP

E scal i er accès
V ESTIAIRES ETAGE
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accès  Toitures

SCNMP

E scal ier accès
Toi tures

PATIO 2

PATIO 3

E scal i er accès
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E scal i er accès
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E scal i er accès
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+6.00
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+5.00

Coursive aérienne personnel

+5.00

+5.00

+6.00

+6.00

CF POSITIVE
MP LIGNE

PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

CF POSITIVE
MP LIGNE

VIENNOISERIE

LOCAL
TECHNIQUE 2

+5.00

CF POSITIVE
MP LIGNE

PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

CF POSITIVE
MP LIGNE

VIENNOISERIE

CF POSITIVE
MP LIGNE

PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

CF POSITIVE
MP LIGNE

VIENNOISERIE

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

LOCAL
TECHNIQUE 3

+5.00

E chel le crinoline
accès Toitures

E scal i er accès
Combles  / Toitures

E scal i er accès
Toi tures

E scal ier accès
Toi tures

E scal ier accès
Toi tures

ASC

FV

FP

FV

FP

FV

FP

Silos

Phase 1

Silos

Phase 2

FV FV FV

FVS

FP

NMP

FPFP

Echel le cri noli ne

accès  Toitures

CANTON EV2
897m2

CANTON EV1
784m2

CANTON CFN1
1526m2

CANTON CFN2
1383m2

CANTON P1.2
1222m2

CANTON P1.3
1222m2

CANTON P1.5
1222m2

CANTON P1.6
1222m2

CANTON P1.1
1423m2

CANTON P1.10
1304m2

CANTON P1.9
1552m2

CANTON P1.8
1545m2

CANTON P1.7
971m2

CANTON P2.2
1345m2

CANTON P2.3
1350m2

CANTON P2.4
1350m2

CANTON P2.5
1350m2

CANTON P2.6
1578m2

CANTON P2.1
1539m2

CANTON P2.7
434m2

CANTON P3.2
1345m2

CANTON P3.3
1350m2

CANTON P3.4
1350m2

CANTON P3.5
1350m2

CANTON P3.6
1578m2

CANTON P3.1
1539m2

CANTON P3.7
434m2

CANTON P4.2
1345m2

CANTON P4.3
1350m2

CANTON P4.4
1350m2

CANTON P4.5
1350m2

CANTON P4.1
1539m2

CANTON P4.7
434m2

CANTON MGH2.1
1200m2

CANTON MGH2.2
1007m2

CANTON MGH2.3
1164m2

CANTON MGH3.1
1213m2

CANTON MGH3.2
1018m2

CANTON MGH3.3
1177m2

CANTON MGH4.1
1200m2

CANTON MGH4.2
1007m2

CANTON MGH4.3
1164m2

CANTON EXP2.1
1048m2

CANTON EXP2.2
1067m2

CANTON EXP4.1
1067m2

CANTON EXP4.2
1174m2

CANTON A3.1
758m2

CANTON A1
1100m2

CANTON P1.4
1212m2

CANTON P4.6
1455m2

CANTON DP1
813m2

CUVE H2O

Esca l ie r Accès
p lancher technique
cai llebotis à +3.50Mm
et +27.00m

LOCAL
TECHNIQUE 1

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ZONE FOURS

PATIO 1

MEZZANINE
PALETTISATION

LP7

MEZZANINE

PALETTISATION
LV15

MEZZANINE

PALETTISATION
LV14

MEZZANINE
PALETTISATION

MEZZANINE
PALETTISATION

MEZZANINE

PALETTISATION

MEZZANINE
PALETTISATION

MEZZANINE
PALETTISATION

MEZZANINE
PALETTISATION
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PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

STOCK EMBALLAGES
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BUREAU EMB
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PALETTES

VIDES

E scal i er accès
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MAINTENANCE

E scal ier accès
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QUAI
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MP

BUREAU
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E scal ier accès
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CHARGE
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6/+8°C

+2 à 4°C

+4°c
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béton surfacé

0°+2°C

20° +22°C

Coursive aerienne personnel
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CF POSITIVE MP
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DESENCARTONNAGE
MP
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PREMIERES
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PATIO 3
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MISE A
NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP
LIGNE PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

CF POSITIVE MP LIGNE
VIENNOISERIE

DESENCARTONNAGE
MP

SAS HYG.

PALETTISATION

PALETTISATION

SAS DECHETS 1

QUAI
DECHETS

1

LOCAL
DE

CHARGE
REC 3

FV

FP

FV

FP

FV

FP

Silos Phase
4

Silos Phase
3

FV FV

FV

FV

FPFPFP

Escalier accès
VESTIAIRES ETAGE

Escalier accès
LOCAUX SOCIAUX

ETAGE

ASC

RECEPTION
MP

BUREAU
RECEPTION 2

E chel le cri noli ne
accès Toitures

CF NEGATIVE

CF
NEGATIVE

COULOIR ACCES
DECHETS 1

SAS
NEGATIF

MAGASIN
MATIERES

PREMIERES

MAGASIN
MATIERES

PREMIERES

SAS
NEGATIF

LOCAL LEVURES

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

+4 à 15°C

+4 à 15°C

LABORATOIRE
R&D

VESTIAIRE FEMMES

VESTIAIRE HOMMES

BULLE
REUNION

LV LV LPLP

SCNMP

LOCAL

TECHNIQUES

APPAUVRISSEMENT
AIR

BUREAU
CE

BUREAU
DP

MEDECINE
DU

TRAVAIL

INFIRMERIE

VESTIAIRE HOMMES

VESTIAIRE FEMMES

LABORATOIRE
R&D 2

LIBRE

E chel le cri noli ne

accès Toitures

E chel le cri noli ne
accès  ToituresE scal i er accès

Toi tures

E scal ier accès
Toi tures

E scal i er accès
Toi tures

E scal ier accès
Toi tures

BUREAUX / LS

EXPEDITION

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT. H.
TDV

SANIT. H.
TDT

SANIT. F.
TDV

SANIT. F.
TDT

SANIT. H.
TDV

SANIT. H.
TDT

SANIT. F.
TDV

SANIT. F.
TDT

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SPRINKLAGE

STATION
EAU

SURPRESSEE

POMPES EU
BASSIN EU

600m3

CUVE EAU
SURPRESSEE

CUVE SPK 1

CUVE SPK 2

ETUVE zone

froide / LP5

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN ZONE FOURS

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ZONE FOURS

MAINTENANCE

SDM1

TGBT TRANSFO

SUPERVISION

SDM2

SDM3

SDM4

SUPERVISION 2

SUPERVISION 3

SUPERVISION 4

CUV E H2O

CUV E H2O

CUV E H2O

4068m2

4476m2

10772m2

6970m2

6970m2

6850m2

1680m2

2909m2

3370m2

3412m2

3369m2

4351m2

1858m2

LIBRE

CHAUFFERIE

CHAUFFERIE

CHAUFFERIE
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STOCK EMBALLAGES

DECHETS 2

BUREAU EMB

STOCK
PALETTES

VIDES

E scal ier accès
Comb les / Toitures

MAINTENANCE

Escal ier accès
Comb les / Toitures

QUAI
DECHETS

1

RECEPTION
MP

BUREAU RECE PTION

E scal ier accès
Comb les  / Toitures

LOCAL DE
CHARGE

REC 1

E scal ier IS
Cours ive a érienne

BUREAU EMB

LOCAL DE
CHARGE

EXP 1

SURGELATEUR
/ LV14

LOCAL CRÊME
/ LV14

LAVERIE / LV14
CF

NÉGATIVE / LV14

HALL PRODUCTION / LV14

Tunnel de laminage / LV12

ETUVE / LV14

PALETTISATION / LV14Toping
LOCAL
OEUFS
/ LV14

CONDITIONNEMENT / LV14

E scal ier accès
mezza nine LV14

LOCAL
OEUFS
/ LV14

Sas
d éshab.

+ hy g. prod.

Sal le
la ugun

LAVAGEDESENCARTONNAGE

CF POSITIVE
MP LV14

CF NEGATIVE

CONDITIONNEMENT / LP7

LOCAL LEVAIN / LP7

PRODUCTION / LP7

RESSUEUR / LP7
CHAUFFERIE

/ LP7
ETUVE / LP5 SURGELATEUR / LP7

H SP:4m

Zone CTA
sortie
four

H SP:7m50
H SP:7m50

sas de sortie
sur gélateur  LP7

HALL PRODUCTION / LV15 PALETTISATION / LV15CONDITIONNEMENT / LV15

E scal ier accès
mezza nine LV12

DESENCARTONNAGE
MP

MISE A
NIVEAU MP 2

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LP7

CHAMBRE FROIDE BEURRE

COULOIR ACCES
DECHETS 1

SAS HYG.

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

QUAI
EXPEDITION

E scal ier accès
mezza nine LP7

SAS DECHETS 1

6/+8°C

+2 à 4°C

+4°c

6/+8°C

+2 à 4°C

+4 à 15°C

b ét on surfacé

0°+2°C

20° +22°C

Cours ive aerienne personnel

Escal ier accès
VESTIAIRE S ETAGEEscalier accès

LOCAUX SOCIAUX
ETAGE

ASC

CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC

CHAMBRE FROIDE
NEGATIVE  PRODUITS FINIS

FP

FV

FP

FV

FP

NMP

Silos
Phase 1

Silos

Phase 2

FV FV FV

FVS

FP

C

FPFP

MISE A

NIVEAU
MP 1

SAS

CF POSITIVE MP

SAS
NEGATIF

-18°C

b ét on surfacé b ét on surfacé

ACCUEIL
PRESENTATION

PRODUITS

LOCAL
SERVEUR

LOCAL
MENAGE

ESPACE ACCUEIL

LOCAL
ARCHIVESSALLE

REUNION
DIRECTION

SALLE
REUNION

1

SALLE
REUNION

2

SALLE
REUNION

3

SALLE
REUNION

4

AUVENT

LVLV

PALETTISATION /
LP7

CF NEGATIVE

MISE A
NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LIGNE PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

CF
NEGATIVE

PATIO 1

CONDITIONNEMENT PALETTISATION

CONDITIONNEMENT PALETTISATION

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

CF POSITIVE
MP LIGNE

VIENNOISERIE

DESENCARTONNAGE
MP

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

SAS HYG.

CF NEGATIVE

MISE A
NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LIGNE PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

PATIO 2

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

CF POSITIVE MP LIGNE
VIENNOISERIE

DESENCARTONNAGE
MP

SAS HYG.

PALETTISATION

PALETTISATION

PATIO 3

CF NEGATIVE

MISE A
NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LIGNE PAIN

CHAMBRE FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

ZONE FOURS

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

CF POSITIVE MP LIGNE
VIENNOISERIE

DESENCARTONNAGE
MP

SAS HYG.

PALETTISATION

PALETTISATION

SAS DECHETS 1

QUAI
DECHETS

3

FV

FP

FV

FP

FV

FP

Silos
Phase 4

Silos
Phase 3

FV FV

FV

FV

FPFPFP

Escalier accès
VESTIAIRES ETAGE

Escalier accès
LOCAUX SOCIAUX

ETAGE

ASC

RECEPTION
MP

BUREAU
RECEPTION 2

E chel le crinoline
a ccès  Toitures

CF NEGATIVE

CF
NEGATIVE

COULOIR ACCES
DECHETS 1

SAS
NEGATIF

MAGASIN
MATIERES

PREMIERES

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

SAS
NEGATIF

LOCAL LEVURES

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

+4 à 15°C

+4 à 15°C

LABORATOIRE
R&D

VESTIAIRE
FEMMES

VESTIAIRE
HOMMES

BULLE
REUNION

LV LV LPLP

SCNMP

LOCAL
TECHNIQUES

APPAUVRISSEMENT
AIR

BUREAU
CE

BUREAU
DP

MEDECINE
DU

TRAVAIL

INFIRMERIE

VESTIAIRE HOMMES

VESTIAIRE FEMMES

LABORATOIRE
R&D 2

LIBRE

E chel le crinoline

a ccès  Toitures

E chel le crinoline

a ccès  ToituresE scal ier accès
Toi t ures

E scal ier accès

Toi t ures

E scal ier accès
Toi t ures

E scal ier accès

Toi t ures

SPRINKLAGE

STATION
EAU

SURPRESSEE

POMPES EU
BASSIN EU

600m3

BUREAUX /
LS

EXPEDITION

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT. H.
TDV

SANIT. H.
TDT

SANIT. F.
TDV

SANIT. F.
TDT

SANIT. H.
TDV

SANIT. H.
TDT

SANIT. F.
TDV

SANIT. F.
TDT

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

SANIT.
FEMMES

SANIT.
HOMMES

BASSIN EU
2400m3

CUV E H2O

CUV E H2O

CUVE H2O

CUVE EAU
SURPRESSEE

CUVE SPK 1

CUVE SPK 2

ACCUMULATIONSASQUAI

ACCUMULATIONSASQUAI

TRANSFERT

TRANSFERT

E scal ier Hélicoïdal

IS CO URSIVE

Escal ie r Accès
p lancher technique

cai llebotis à  +3.50m

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ETUVE zone

froide / LP5

DEPOSE
PALETTES

SDM1

TGBT TRANSFO

SUPERVISION

SDM2

SDM3

SDM4

SUPERVISION 2

SUPERVISION 3

SUPERVISION 4

LOCAL DE

CHARGE
REC 3

LIBRE

CHAUFFERIE

CHAUFFERIE

CHAUFFERIE
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MUR CF : PAROIS SEPARATIVES

1
0

m
1

0
m

1
0

m



CUVE H2O

CUVE H2O

MAINTENANCE

E scal i er accès
Combles  / Toitures

HALL PRODUCTION / LP7

ASC

LVLVCC LV

FV

FP

FV

FP

FV

FP

Silos Phase 4

Silos Phase 3

FV FV

FV

FV

FPFPFP

E chel le crinoline
accès Toitures

SCNMP

E scal ier accès
Toi tures

PATIO 2

PATIO 3

E chel le crinoli ne
accès  Toitures

E scal i er accès
Combl es  / Toitures

E scal i er accès
Toi tures

E scal i er accès
Toi tures

E scal i er accès
Toi tures

ASC

FV

FP

FV

FP

FV

FP

Silos Phase 1

Silos Phase 2

FV FV FV

FVS

FP

NMP

FPFP

E chel le cri noli ne

accès  Toitures

CANTON EV2
897m2

CANTON EV1
784m2

CANTON CFN1
1526m2

CANTON CFN2
1383m2

CANTON P1.2
1222m2

CANTON P1.3
1222m2

CANTON P1.5
1222m2

CANTON P1.6
1222m2

CANTON P1.1
1423m2

CANTON P1.10
1304m2

CANTON P1.9
1552m2

CANTON P1.8
1545m2

CANTON P1.7
971m2

CANTON P2.2
1345m2

CANTON P2.3
1350m2

CANTON P2.4
1350m2

CANTON P2.5
1350m2

CANTON P2.6
1578m2

CANTON P2.1
1539m2

CANTON P2.7
434m2

CANTON P3.2
1345m2

CANTON P3.3
1350m2

CANTON P3.4
1350m2

CANTON P3.5
1350m2

CANTON P3.6
1578m2

CANTON P3.1
1544m2

CANTON P3.7
434m2

CANTON P4.2
1349m2

CANTON P4.3
1350m2

CANTON P4.4
1350m2

CANTON P4.5
1350m2

CANTON P4.1
1557m2

CANTON P4.7
434m2

CANTON MGH2.1
1200m2

CANTON MGH2.2
1007m2

CANTON MGH2.3
1164m2

CANTON MGH3.1
1213m2

CANTON MGH3.2
1018m2

CANTON MGH3.3
1177m2

CANTON MGH4.1
1200m2

CANTON MGH4.2
1007m2

CANTON MGH4.3
1164m2

CANTON EXP2.1
1048m2

CANTON EXP2.2
1067m2

CANTON EXP4.1
1067m2

CANTON EXP4.2
1174m2

CANTON A3.1
758m2

CANTON A1
1100m2

CANTON P1.4
1212m2

CANTON P4.6
1455m2

CANTON DP1
813m2

CUVE H2O

CUVE H2O

CUV E H2O

2% Soit 30.7m2

7 Exutoires 220x300
SUE 4.59m2

2% Soit 27.48m2

6 Exutoires 220x300
SUE 4.59m2

2% Soit 16.26m2

4 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 15.68m2

5 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 17.94m2

6 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 28.46m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 24.44m2

8 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 24.44m2

8 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 24.24m2

8 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 24.44m2

8 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 24.44m2

8 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 19.42m2

6 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 30.90m2

10 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 31.04m2

10 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 26.08m2

8 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

340m2

2% Soit 6.80m2
2 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

112m2
2% Soit 2.24m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

116m2
2% Soit 2.32m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

174m2
2% Soit 3.48m2

1 Exutoire 220x300
SUE 4.59m2

2% Soit 22.00m2

7 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 15.16m2

5 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 30.78m2

10 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 26.90m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 31.56m2

10 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 8.68m2

3 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 8.68m2

3 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 8.68m2

3 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

112m2
2% Soit 2.24m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

112m2
2% Soit 2.24m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 30.88m2

10 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 26.90m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 31.56m2

10 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 31.14m2

10 Exutoires 200x250

SUE 3.30m2

2% Soit 26.90m2

9 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 27.00m2

9 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 29.10m2

9 Exutoires 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 6.42m2

2 Exutoires 220x250
SUE 3.30m2

CANTON A2
321m2

116m2
2% Soit 2.32m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

116m2
2% Soit 2.32m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

94m2
2% Soit 1.88m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

94m2
2% Soit 1.88m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

94m2
2% Soit 1.88m2

1 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

282m2
2% Soit 5.64m2

2 Exutoire 200x250
SUE 3.30m2

2% Soit 20.96m2

5 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 21.34m2

5 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 21.34m2

5 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 23.48m2

6 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 23.48m2

6 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 20.14m2

5 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 23.28m2

6 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 24.26m2

6 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 20.36m2

5 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 23.54m2

6 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 23.48m2

6 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 20.14m2

5 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

2% Soit 23.28m2

6 Exutoires 220x300

SUE 4.59m2

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ZONE FOURS

ZONE FOURS
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

C

B

B

B

C

B

B



STOCK EMBALLAGES

DECHETS 2

BUREAU EMB

STOCK

PALETTES
VIDES

E scal ier accès
Combles  / Toitures

MAINTENANCE

E scal i er accès
Combles  / Toitures

QUAI
DECHETS

1

RECEPTION
MP

BUREAU RE CE PTION

E scal i er accès
Combl es  / Toitures

LOCAL DE
CHARGE

REC 1

E scal ier IS
Cours i ve aérienne

BUREAU EMB

LOCAL DE

CHARGE
EXP 1

SURGELATEUR
/ LV14

LOCAL CRÊME

/ LV14

LAVERIE / LV14
CF

NÉGATIVE / LV14

HALL PRODUCTION / LV14

Tunnel de laminage / LV12

ETUVE / LV14

PALETTISATION / LV14Toping
LOCAL
OEUFS
/ LV14

CONDITIONNEMENT / LV14

E scal i er accès
mezzanine LV14

LOCAL
OEUFS
/ LV14

Sas
déshab.

+ hy g. prod.

Sal le
laugun

LAVAGEDESENCARTONNAGE

CF POSITIVE
MP LV14

CF NEGATIVE

CONDITIONNEMENT / LP7

LOCAL LEVAIN / LP7

PRODUCTION / LP7

RESSUEUR / LP7
CHAUFFERIE

/ LP7
ETUVE / LP5 SURGELATEUR / LP7

HSP:4m

Zone CTA
sortie
four

HSP:7m50
HSP:7m50

sas de sort ie

surgélateur  LP7

HALL PRODUCTION / LV15 PALETTISATION / LV15CONDITIONNEMENT / LV15

E scal i er accès
mezzanine LV12

DESENCARTONNAGE
MP

MISE A
NIVEAU MP 2

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LP7

CHAMBRE FROIDE BEURRE

COULOIR ACCES
DECHETS 1

SAS HYG.

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

QUAI
EXPEDITION

E scal ier accès
mezzani ne LP7

SAS DECHETS 1

6/+8°C

+2 à 4°C

+4°c

6/+8°C

+2 à 4°C

+4 à 15°C

béton surfacé

0°+2°C

20° +22°C

Coursive aerienne personnel

E scal i er accès
V ESTIAIRES ETAGEEscalier accès

LOCAUX SOCIAUX
ETAGE

ASC

CHAMBRE FROIDE
NEGATIVE  PRODUITS FINIS

FP

FV

FP

FV

FP

NMP

Silos
Phase 1

Silos

Phase 2

FV FV FV

FVS

FP

C

FPFP

MISE A
NIVEAU

MP 1

SAS

CF POSITIVE MP

SAS
NEGATIF

-18°C

béton surfacé béton surfacé

ACCUEIL
PRESENTATION

PRODUITS

LOCAL
SERVEUR

LOCAL
MENAGE

ESPACE ACCUEIL

LOCAL
ARCHIVESSALLE

REUNION
DIRECTION

SALLE
REUNION

1

SALLE
REUNION

2

SALLE
REUNION

3

SALLE
REUNION

4

AUVENT

LVLV

PALETTISATION /
LP7

CF NEGATIVE

MISE A
NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LIGNE PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

CF
NEGATIVE

PATIO 1

CONDITIONNEMENT PALETTISATION

CONDITIONNEMENT PALETTISATION

LIGNE PRODUCTION VIENNOISERIE

LIGNE PRODUCTION PAIN

CF POSITIVE
MP LIGNE

VIENNOISERIE

DESENCARTONNAGE
MP

MAGASIN
MATIERES
PREMIERES

SAS HYG.

CF NEGATIVE

MISE A
NIVEAU MP

SAS
NEGATIF

CF POSITIVE MP LIGNE PAIN

CHAMBRE
FROIDE BEURRE

SAS
NEGATIF

PATIO 2

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT
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BATIMENT QUAI, PICKING 1 ET 2

MGH - MAGASIN GRANDE HAUTEUR

LOCAUX DE STOCKAGE EMBALLAGES ET PALETTES VIDES

LOCAUX TECHNIQUES - LOCAUX DE CHARGE

MAGASIN DE GRANDE HAUTEUR
Structure: Poteaux / poutres et pannes béton. Poteaux , poutres, pannes REI120
Parois extérieures: Parois extérieures laine de roche A2S1D0, REI 120
Couverture: Complexe bac acier, isolant laine de roche et étanchéité par
membrane couleur blanche - BROOF T3
Désemfumage: 2 % en combles
Isolation: Parois et plafonds par panneaux isothermes BS1D0, isolation de sol
entre 2 dalles; nature des panneaux (PIR), surface de panneaux et masse au m2

CF NEGATIVE RACKS MOBILES

BATIMENT QUAI - PICKING 1 ET 2
Structure: Poteaux / poutres et pannes béton. Poteaux , poutres REI120
Planchers: Planchers REI 120
Parois extérieures: Bardage simple peau A2S1D0
Parois intérieures séparatives: Parois REI 120 avec portes coupe feu REI 120
Couverture: Complexe bac acier, isolant laine de roche et étanchéité par
membrane couleur blanche - BROOF T3
Désemfumage: 2 % en combles
Isolation: Parois et plafonds par panneaux isotermes BS2D0, isolation de sol
entre 2 dalles

CHAMBRE FROIDE NEGATIVE RACKS MOBILES
Structure: Poteaux / poutres et pannes R60
Parois extérieures: Bardage simple peau A2S1D0
Parois intérieures séparatives: Parois REI 120 avec portes coupe feu REI 120
Couverture: Complexe bac acier, isolant laine de roche et étanchéité par
membrane couleur blanche - BROOF T3
Désemfumage: 2 % en combles
Isolation: Parois et plafonds par panneaux isotermes BS2D0, isolation de sol
entre 2 dalles

LOCAUX TECHNIQUES - LOCAUS DE CHARGE - CHAUFFERIE
Structure: Murs et dalle de couverture béton REI120
Parois extérieures: Bardage simple peau sur mur béton
Couverture: Isolant et étanchéité par membrane couleur blanche
Désemfumage: Local accumulateur de charge

LOCAUX DE PRODUCTION

LOCAUX BUREAUX & LOCAUX SOCIAUX RDC

STOCK PALETTES VIDES
Structure: Poteaux béton, murs périphériques REI 120 , charpente métallique R15
Parois extérieures: Bardage simple peau
Couverture: Complexe bac acier, isolant laine de roche et étanchéité par membrane
couleur blanche - BROOF T3
Désemfumage: 2%

STOCK EMBALLAGES VIDES
Structure: Poteaux béton, murs périphériques REI 120 , charpente métallique R15
Parois extérieures: Bardage simple peau sur mur béton
Couverture: Complexe bac acier, isolant laine de roche et étanchéité par membrane
couleur blanche - BROOF T3
Désemfumage: 2%

LOCAUX DE STOCKAGE MATIERES PREMIERES ET MISE A
NIVEAU MP

LOCAUX BUREAUX & LOCAUX SOCIAUX ETAGE

CAGES D'ESCALIER DISTRIBUTION DU PERSONNEL

STOCK MATIERES PREMIERES - MISE A NIVEAU MP
Structure: Poteaux / poutres et pannes métalliques R15
Parois extérieures: Bardage simple peau A2S1D0
Couverture: Complexe bac acier, isolant laine de roche et étanchéité par
membrane couleur blanche - BROOF T3
Désemfumage: 2%
Isolation, parois intérieures: Parois et plafonds par panneaux isothermes BS1D0
Séparation coupe feu avec silos: par rideau d'eau type side wall

LOCAUX DE PRODUCTION
Structure: Poteaux / poutres et pannes métalliques R15
Parois extérieures: Bardage simple peau A2S1D0
Couverture: Complexe bac acier, isolant laine de roche et étanchéité par
membrane couleur blanche - BROOF T3
Désemfumage: 2%
Isolation, parois intérieures: Parois et plafonds par panneaux isothermes BS1D0
sauf locaux fours, parois plafonds par panneaux A2S1D0

CAGE ESCALIER
Structure: Murs béton REI 120
Parois extérieures: Bardage simple peau sur mur béton
Couverture: Complexe bac acier, isolant laine de roche et étanchéité par
membrane couleur blanche - BROOF T3
Désemfumage: 2%
Isolation, parois intérieures: Parois et plafonds par panneaux isothermes BS1D0

BUREAUX RDC
Structure: Murs et dalle de couverture béton, REI 120
Parois extérieures: Bardage isolé sur mur béton
Couverture: sans objet
Désemfumage: 2%
Parois intérieures: Parois platrerie ou cloisons amovibles et par panneaux BS1D0
Plafonds: Faux plafond par dalle + isolant laine de verre et plafond panneaux BS1D0

BUREAUX ETAGE
Structure: Poteaux, poutres et pannes bois
Parois extérieures: Bardage isolé
Parois séparatives coupe feu REI 120
Couverture: Isolant et étanchéité par membrane couleur blanche
Désemfumage: sans objet
Parois intérieures: Parois platrerie ou cloisons amovibles et panneaux BS1D0
Plafonds: Faux plafond par dalle + isolant laine de verre et plafond panneaux BS1D0

BUREAUX RDC
Structure: Murs et dalle de couverture béton, REI 120
Parois extérieures: Bardage isolé sur mur béton
Couverture: sans objet
Désemfumage: 2%
Parois intérieures: Parois platrerie ou cloisons amovibles et par panneaux BS1D0
Plafonds: Faux plafond par dalle + isolant laine de verre et plafond panneaux BS1D0

BUREAUX ETAGE
Structure: Poteaux, poutres et pannes bois
Parois extérieures: Bardage isolé
Parois séparatives coupe feu REI 120
Couverture: Isolant et étanchéité par membrane couleur blanche
Désemfumage: sans objet
Parois intérieures: Parois platrerie ou cloisons amovibles et panneaux BS1D0
Plafonds: Faux plafond par dalle + isolant laine de verre et plafond panneaux BS1D0
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